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DETALIU RACORDARE HIDRANT SUBTERAN 

Sectiunea A - A

Denumire
Poz

 1

2

4

5

6

7

Dimensiuni
Calitate

Bucati

Material

Flansa metalica DN 80mm

Conducta din PE-ID, PE 110, PN 6
De 110x4,0 mm SDR 27,6

1

1

1

12

3

Teu redus din PE-ID, PE100, PN6,
De 110x90mm SDR 27,6

Adaptor flansa PE-ID, PE 100, PN 6,
De 90x 3,3 mm, SDR 27,6

Cot cu picior si flanse din fonta, PN6, DN 80 mm

Hidrant de incendiu subteran, PN6, DN 80 mm, inclusiv cutia
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3

4

6

7

Masiv din beton

Conducta din PE-ID, PE100, PN6,
De 90x3,3 mm SDR 27,6

2

5

3 1

1

1

FONTA

FONTA

OTEL

PE-ID SDR
27,6 PN6
PE-ID SDR
27,6 PN6
PE-ID SDR
27,6 PN6
PE-ID SDR
27,6 PN6

Dn = 80mm

Dn = 80mm

Dn = 80mm

De = 90mm

De = 90mm

De=110/90mm

De = 110mm
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